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Skjema UNI-sig 1000V isolasjonsovervåkning 

17-A4002 AAndreas 04.05.2021 Andreas 10.10.2024

A Symbolendring T1 SAa 10.10.2024
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Notat:
1. Mateledninger bør være dobbelisolert og ha ett

tverrsnitt på 2,5mm^2
Viktig at fase L1 tilkobles X1:1 eller 2 og fase L2
tilkobles X1:3 eller 4.
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