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Notat:
1. Mateledninger bør være dobbelisolert og ha ett

tverrsnitt på 2,5mm^2
2. WAGO klemmer merket Q4:1, Q4:3, Q4:7 og Q4:9

må ikke benyttes til direkte måler.
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